
МП «Единая служба Заказчика» B P ЛО 
1 8 8 6 4 0 , Ленинградская обл. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 1 1 5 

тел.(81370) 4 4 - 1 0 7 , факс ( 8 1 3 7 0 ) 4 4 - 4 8 9 
Лаборатория контроля воды 

тел. ( 8 1 3 7 0 ) 2 2 - 7 2 8 
Аттестат № S P 0 1 . 0 1 . 6 0 1 . 0 3 0 действителен до 0 8 . 0 4 . 2 0 1 9 г. 

ПРОТОКОЛ 
лабораторных исследований (испытаний) 

№81/БО от 14.02.2017г. 

Наименование Заказчика - Администрация МО «МГП» 
Проба(ы) отобрана(ы) и доставлены - Заказчиком. 
Дата и время доставки проб: 13.02.2017г., 11-15ч. 
Объект испытаний: вода питьевая. 

№ 
п/п 

Место и точка отбора пробы 
пос .им.Морозова 

здание 
администрации 

станция 2-го подъема 
О А О « Ф л а г м а н » 

нд 
на методику 
определения 

Нормативы 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 

№ 
п/п 

Дата отбора 13.02.17г. 13.02.17г. нд 
на методику 
определения 

Нормативы 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 
Регистрационный номер 

пробы 2 6 6 2 6 7 

нд 
на методику 
определения 

Нормативы 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Наименование показателей, 
единицы измерений 

Значения полученных 
результатов 

нд 
на методику 
определения 

Нормативы 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 
Общие колиформные 
бактерии КОЕ в 1 0 0 мл Не обнаружено Не обнаружено МУК 

4 . 2 . 1 0 1 8 - 0 1 Отсутствие 

2 
Термотолерантныеколиформные 
бактерии КОЕ в 100мл Не обнаружено Не обнаружено 

МУК 
4 . 2 . 1 0 1 8 - 0 1 Отсутствие 

3 Общее микробное число 0 0 МУК 
4 . 2 . 1 0 1 8 - 0 1 Не более 5 0 

Примечания: 1 . Полученные результаты относятся только к указанным в протоколе пробам. 
2 . Если проба отобрана заказчиком, за правильность отбора МП «Единая служба Заказчика»ВР ЛО ответственности не 

несет. 
3 . Относительная погрешность K X A не превышает нормы погрешности измерений, указанных в МВИ 

Ж.Н. Ишутина 

Перепечатка и копирование данного протокола без разрешения руководства МП «Единая служба Заказчика» B P ЛО 
запрещена 


